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Sommaire   Folios

ECOLSAB v2 + HABILIS v2

Alimentation 02
Puissance 03
Commande 05
Automate 09

Projet Microbrasserie

Manque : 

- fil 45 (sur KA2 et ATV18)
- fils bleu et blanc sans repère sur l'automate (CPU 1212C)
- fils sur certains contacteurs (not. KA0, KA2)
- Alimentation 24V du l'automate 
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